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испарвить на Патрубок отвода конденсата 

или 3/4")см. табл. спецификации
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No. Наименование Материал No. Наименование Материал 

1 
Патрубок  отвода 
про дуктов сгора ния 

STS443CT 19 Штуцер по дачи C3771BD 

2 Патрубок  по дачи воздуха PP 20 Штуцер ГВС C3771BD 

3 Расширительный бак SGCC 21 Перек лю чатель по ток а - 

4 Воздухоотводчик PA66/GF33% 22 Штуцер газовой трубы ALDC8 

5 
Да тчик низко го уровня 

воды 
PP/ CFRP 23 трансформатор - 

6 Трехходовой клапан PA66/GF33% 24 Электромагнитный 
клапан

 - 

7 Воздухоотделитель PA66/GF33% 25 Блок упр авления ABS 

8 
Предохранительный 

клапан от  избыточного 

давления 

C3604BD 26 Мотор  вентилятора - 

9 
Штуцер обратной трубы 

отоп ления 
 27 ко ллектор ALDC8 

10 Фильтр сис темы 
отоп ления  PP 28 Поджиг   PPO+PS 

11 
Штуцер по дачи воды 

отоп ления 
 29 Камера сгора ния SA1D 

12  30 Окошко  про верк и 
горе ния

 MICA 

13 Цирк уляционны й насос - 31 Электрод зажигания ALUMINA+SYTT  

14 Вторичный 
теплообменн ик  STS304CUW 32 Да тчик ионизации ALUMINA+SYTT  

15 манометр - 33 
Термоп лавкий  

пре дохранитель 
- 

16 Сифон PP 34 Теплообменн ик C1220R-1/ 4H 

17 Клапан по дпитки - 35 Терморе зис тор - 

18 Фильтр по дачи воды  36 
Конденсационн ого 

теплообменн ика 
 

патрубок отвода конденсата
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Утечка не более 10 заменить мм

300 заменить мм















Электрод ионизации
 (контроль наличия пламени)

Определяет наличие пламени на горелке, в случае отсутствия пламени. 
Показывает на дисплее пульта управления ошибку 11. 

Предохранительный 
сбросной клапан 3 бар.

При увеличение объёма теплоносителя (повышение давления)более 3 бар,
срабатывает сбросной клапан( сливая излишки теплоносителя в канализацию)

Датчик низкого уровня теплоносителя
 (воды) в системе отопления

Датчик (электрод) предохраняет котел от запуска без теплоносителя (воды) 
в системе отопления.
Показывает на дисплее пульта управления ошибку 43.

Предельный термостат на 95° С
Предупреждает опасность перегрева (закипания) теплоносителя в системе 
отопления, срабатывает при температуре + 95° С.  
Показывает на дисплее пульта управления ошибку 14 или 16.

Датчик контроля циркуляции теплоносителя 
(воды) в системе отопления

Предотвращает от перегрева оборудования в результате  плохой циркуляции
теплоносителя (воды)   
Показывает на дисплее пульта управления ошибку 15.

Система защиты от 
замерзания

При замерзании теплоносителя ( воды) в котле .                 
Показывает на дисплее пульта управления ошибку 89.

Пожарный термостат перегрева 
теплообменника

Отключает котел при повышение температуры более 150 ° С.
Показывает на дисплее пульта управления ошибку 14 .

Устройство защиты от удара 
молнией (эл. током) Сохраняет оборудование благодаря системе заземления.

Диагностика работы вентилятора 

Производить аварийное отключение котла в случае возникновения 
неисправности в работе вентилятора ( изменения скорости вращения или 
остановки вентилятора)
Показывает на дисплее пульта управления ошибку 61.
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Наклон 3 
(3)(4)

(4)

(2)(1)

на Обязательно соедините шлангом или 
трубой с патрубком канализации





Дополнить В90: под углом в 90 градусов – имеет сопротивление =1 м.
                     В45: под углом в 45 градусов – имеет сопротивление =0,5 м.







Трансформатор
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